A \/ B \|/ C \/ \/ E
—_——
RACK 16U 19" PARA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A
CABEAMENTO ESTRUTURADO.
CAIXA DE DISTRIBUIGAO OU PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE — H=120CM
777777 UTILIZAR CAIXA COM FUNDO DE MADEIRA E TAMPA VENTILADA PADRAO
TELEBRAS NAO COTADOS SERKO 120X120X12CM
PONTO DE SAIDA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO — INSTALAR EM EM CAIXA
Y 2"x4” DE PVC EMBUTIDA NA PAREDE, PARA 2 TOMADAS RJ—45 FEMEA CAT.6 —
H=30CM.
PONTO DE SAIDA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO — INSTALAR EM EM CAIXA
Y 2"x4" DE PVC EMBUTIDA NA PAREDE, PARA 1 TOMADA RJ—45 FEMEA CAT.6 —
L0 0 0 0000000 a0 a0 0 000 0008 000 0 000000 000 000000000 0007 H=120CM.
an [—— | I [—— | | i s | PONTO DE SAIDA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO — INSTALAR EM EM CAIXA
Y 27x4” DE PVC EMBUTIDA NA PAREDE, PARA 2 TOMADAS RJ—45 FEMEA CAT.6 —
- || L || H=30CM.
5 PONTO DE SAIDA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA PAREDE PARA PROJETOR
i $759,70 $759,70 Y — INSTALAR CAIXA 2°X4” COM 1 TOMADA HDMI — H=30CM.
. PONTO DE SAIDA DE CABO HDMI NO TETO PARA DATASHOW — INSTALAR
. < O CONDULETE MOLTIPLO DE ALUMINIO @25MM COM PLACA FURO CENTRAL.
3 . 0 CAIXA DE PASSAGEM DE PVC COM TAMPA CEGA EMBUTIDA NA PAREDE, NAO
A SALA DE AULA 6 SALA DE AULA 7 B Q B B Q COTADO SERA 47x4” — H=30CM.
=T $757.go - - $757,9o B B B R-1 CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R—1 PADRAO TELEBRAS.
= — — | | | | SALA DE AULA 9 | |
T 761,50
= = ] $7 - O CONDULETE MOLTIPLO DE ALUMINIO FUNDIDO, NAO COTADOS SERAO @25MM.
_ SALA DE AULA 9
5 76150 —+ TRECHO DE CABO PRIMARIO UTP 4 PARES TRANGADOS 25 AWG,
= {;7 CATEGORIA 6, GRAU DE FLAMABILIDADE LSZH.
7 J# R2-2P.01 1 il R2—2P.06w— L J 4 TRECHO DE CABO HDMI.
/ L
o | 4 3 1] ] TUBULAGAO EM PVC FLEXIVEL ANTICHAMA EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE PARA
2 a ‘ ‘ | ¢ = ==~ ==~ — PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS — NAO COTADOS SERAO @25MM —
Sl :ﬂ] [ﬁ_ﬁ | | 205 B B CONFORME NBR 15465
= N | | . E N
inl 1 1 1 ! — — ELETRODUTO RIGIDO DE AGO CARBONO, CHAPA PRE—ZINCADA COM SOLDA
- | H $R2_3p_01 Ll | LONGITUDINAL METALIZADA. INSTALADO NO TETO/PAREDE OU ENTREFORRO PARA
9 Désu D egl PASSAGEM DE CIRCUITOS ELETRICOS — NAO COTADOS SERAO DE @25MM(17) —
5 | CONFORME NBR13057/93;
a R2-2P.01 R2-2P.06 ‘
. | | | — e _ TUBULAGAO EM PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO
= R2-3P.03 PISO — VER DIMENSAO EM PLANTA.
] I
| | | T > PERFILADO METALICO PERFURADO, SEM TAMPA, PRE ZINCADO A FOGO, COM 18
= MICRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE E APOIOS A CADA 1,5 METROS,
U I Ll | | [ INSTALADO NO TETO — NAO COTADOS SERAO 38x38mm(LxA).
= SALA DE AULA'S SALA DE AULA 8 \
M | | | I | [ — | |] ELETROCALHA LISA COM TAMPA NOS TRECHOS COM FORRO, PERFIL "C”, EM
L1 757,90 L] ] 757,90 | U m — | CHAPA #22, PGS—GALVANIZADA A FOGO — NBR 6323, COM 18 MICRA DE
5 $ $ . Q Q CAMADA DE ZINCO POR FACE E APOIOS A CADA 1,5 METROS. FIXAGAO NA LAJE
S| I L] | COM TIRANTES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E PERFILADOS. NAO COTADOS
I | | o | | SERAQ 100X50X3000(LxAXC).
a | | C; ' | 1 csu | $M - o ELETRODUTO,/PERFILADO SOBE
756, —'—
4l | | | R2-3P.01  salADEAULA9 | o= ELETRODUTO,/PERFILADO DESCE
= J_+ R2-2P.02 1 il R2—2P.D7+— J I {;M : >o ELETRODUTO,/PERFILADO PASSA
T S | I s
H! I = 1.csu | 1 — QUANDO NAO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS(CM) E DIAMETROS EM MILIMETROS(MM).
L | 1] | R2-3P.03 |, | 3 — NAO SERAO PERMITIDAS MAIS QUE 2 (DUAS) CURVAS ENTRE CAIXAS DE PASSAGEM EM TRECHOS DE
= | | i | SALA DE AULA 9 | TUBULAGOES.
11 | & i | 761,50 | 4 — DEVERAO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES DOS
T e | 1 . | {;7 | ELETRODUTOS.
a _2?&' o 2 2 ¢su | 5 — TODOS OS CABOS UTP'S A SEREM INSTALADOS DEVERAO SER CATEGORIA 6.
] R Ra 2 < |« 5 _#_ —_— Ra—3F & 6 — TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS, DEVERAO SER PREVIAMENTE SONDADOS ANTES DA
T 1 | s = RSP0z 1 | PASSAGEM DOS CONDUTORES, COM ARAME GALVANIZADO N°* 14 AWG
= =z | & .
IH | = 1] ~ | L 7 — TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS NO INICIO E FINAL DE LINHAS, NAS
nEl | - ] | CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAIDA.
iy SALADE AULA4 ] ] SALADE AULA 9 ] ] . ] | O 8 — DEVERAO SER AGRUPADOS, CHICOTEADOS E IDENTIFICADOS TODOS OS CABOS UTP'S QUE SEGUEM
M| 15790 15790 I M N N PARA O MESMO DESTINO.
- | $ $ | | = 9 — DEVE-SE EVITAR A INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM AREAS ONDE EXISTAM FONTES
1 | Q | Q DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA OU DE RADIO FREQUENCIA.
> N | 2 ¢su | 10 — DEVERAO SER REALIZADOS TESTES DE CONFIRMAGAO DE CATEGORIA 6 PARA TODOS OS CABOS
e = 5 osu R2-3p UTP'S INSTALADOS. OS LAUDOS DO TESTE DEVERAO SER ASSINADOS POR RESPONSAVEL TECNICO PELOS
. R—2P.03 R9—2P 0B 01-02 2 ¢gsu | TESTES E DEVERA SER ENTREGUE O CERTIFICADO DE GARANTIA NA TRANSMISSAO NA CATEGORIA 6. NOS
. - 5 csu M S R2-2p. /4— L] R2-3p > TESTES DE CABEAGAO DOS UTP'S DEVERAO CONSTAR, NO MINIMO, OS SEGUINTES PARAMETROS: NEXT,
J ~ 06008 | _ —— 03-04 |_ ———— "B ATENUAGAQ, COMPRIMENTO DO CABO, RELAGAO SINAL/RUIDO, ACR
= SN oo - il _ - - Rt 11 — TODOS 0S CABOS LGGICOS E TELEFONICOS DEVERAO TER FOLGA DE 3,0M NO RACK.
- L :_ﬂ] rﬁ/ - | s 5 | [W’ | 5 12 — TODOS OS MATERIAIS INDICADOS NESTE PROJETO DEVERAO SER NOVOS, DEVENDO SER PREVISTO
1 ~ |_ 7 ] ] FORNECIMENTO E MONTAGEM.
7 \\ CIRCULAGAO 3 — o {;M — = {;M 13 — TODAS AS TOMADAS (PONTOS DE SAIDA DE COMUNICAGOES) DEVERAO SER VISIVELMENTE
“H - {;M 4 CSU - IDENTIFICADOS DE ACORDO COM LOCAL OU TIPO DE INSTALAGAO E COM O N*. DOS PONTOS QUE
7 \ $754,3o ’ - g - REPRESENTAM. ESTA IDENTIFICAGAO DEVERA SER REALIZADA NOS BLOCOS DE CONEXAO DE ORIGEM
a \ 3 csu — = R on — K = (ATRAVES DE FITAS ESPECIAIS), NOS CABOS DURANTE OS PERCURSOS (ATRAVES DE ETIQUETAS
a \ $757.90 ) = ) = INDELEVEIS) E NAS TOMADAS (ATRAVES DE ETIQUETAS ADESIVAS).
i \ DT FANAGINS ] - FANAGINS - 14 — AO LADO DE CADA TOMADA DE TELECOMUNICAGOES DEVERA SER INSTALADA 1 TOMADA ELETRICA —
\ \ I I VER PROJETO ELETRICO.
= N = CORREDOR \ =
i \ 8 CsuUl |4 csu - 76150 ~ 15 — UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONARIA
1 | | \
o \ : | LI Py —— = 76150 - | $ — o 16 — UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRAO COMERCIAL, NUNCA UTILIZE JOELHOS COMO CURVAS.
=1 SALA DE AULAS > U il [ 1 01008 01a04 H - B $ H = 17 — AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM—SE
o =[] Re2-2p. [ ~CAE;E££4F$NSO EM ‘ = SOLARIO " ‘ = AO EIXOS DOS MESMOS EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
- $7s7.go - [T 01005 ) —— - — ) — - 19 — ESSE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA NBR—14565 DA ABNT.
z T // 5 CsU | Z ‘T e BAr\g:ERo Z
e T - T
5 s 2 csu R213P BAT O - N - R2-3P =
o 7 01a05 . PNE = 3 ? 01004 ~ 761,50 T =
Ve R2-2P. CABEAMENTO EM <. CABEAMENTO EM {;7 9|
7 Ve 04-05 PERFILADO rl 757.90 =i £ g Q s PERFILADO ; s Q
] &= - : s B — |-
o // I - E | S I - -
7 1 ] —— - 4 ] —— - REVISAO DESCRIGAQ TIPO ELABORADO VERIFICADO DATA
R2-2P.04 ) - BANHEIRO / || ) L
O 1 Csu / MASCULINO / - / 00 EMISSAO INICIAL EXE MICHEL MARQUES ALINE MARA 31/10/2019
BANHEIRO
= | I R2-2P.05 [ $ 757,90 = q;761,507 | MASCULINO N = 01 REVISAO CONFORME ARQUITETURA EXE MICHEL MARQUES ALINE MARA 20/01,/2020
H E = - $M I = 02 REVISAQ EXE MICHEL MARQUES ALINE MARA 17,/02/2020
J _#RZ—ZP.OS e e
] = s s TIPOS ATP - ANTEPROJETO APV - APROVADO CNC - CANCELADO
J — ] DE BSC - BASICO PCT - P/ CONSTRUGAO
J . EMISSAO EXE - EXECUTIVO ASB - "AS BUILT"
= D D
1 JH v i u -
7 l | 2°|/1/:|BLAR n ’ A =Sy AREA DE
- 09 ( 09 AREA DE - 09 A
P W CONVIVENCIA P CONVIVENCIA
i CANTINHO DA LEITURA {;@ o7 o7 v MIRANTE o7 o0
= M 15790 06 06 {;7 DA PRACA 06 !;7
{;—' ; ; ; REALIZAGAO:
= 05 05 05
761,50
:l? o o % o PREFEITURA MUNICIPAL DE
= 03 03 03 |
5 o2 o2 o2 v | LAGOA SANTA
= Cercadinho — o - o o1 ‘ RUA SAO JOAO, N° 290, BAIRRO CENTRO
infantil | LAGOA SANTA / MG - CEP: 33.400-000
J 1] infanti I_ D s ’j] D D ED TELEFONE: (31) 3688-1300.
= CIRCULAGAO 4 ESCOLA ANTONIO MARIA
o {;@ LAGOA SANTA — MG
o 1 il ] _ [ ]
ELEVADOR j‘q ELEVADOR |/ REPONSAVEL TECNICO / DIRETOR DE OBRAS:
— —
= =

PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO

ESCALA 1:75

PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO

ESCALA 1:75

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
CREA: 147.846/D

DATA: ESCALA: CODIGO:
OUTUBRO/2019 INDICADA PRJ-CBM
TITULO DOS DESENHOS: PRANCHA:

PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA BAIXA - 2° E 3°PAVIMENTO

02

03

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS; PROIBIDO REPRODUGAO, DIVULGAGAQ OU ALTERAGAO

SEM ORDEM EXPRESSA DO AUTOR.

TITULO DOS DESENHOS:
PRJ-EXE-CBM-LGS-EAM-0101-REV02

/N

/N

/N

/N

E PROJETA - Al

841x594mm




